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VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, as. X,
sidlo: Sobésicka 820/156, Lesna, 638 00 Brno \
Vodohospodarské laboratofe, Pracovisté Zd4r nad Sazavou 3
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VODAREMNSH
AKCICVA SPOLECNOST,

: XA Studentska 1133, 591 21 Zd’4r nad Sazavou, tel: 566 651 123 L 1249
Zkugebni laboratof &. 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2005
Strana:1/1
Protokol o zkouskach ¢. 16066 / 9P1 /18
Cislo vzorku : 2682/9P1/18
Misto a bod odbéru : Rovecné - VDJ - odtok hladina Datum a ¢as odbéru : 3.12.2018  9:00
Datum a ¢éas prijmu : 3.12.2018 14:00

Zadavatel : Obecni tfad, Rovecéné 82, 592 65 Rovecné
Odebral : Slonek Pavel, vzorkar
Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzorki pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN ISO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, CSN EN 1SO 5667-14, CSN EN
ISO 5667-16, CSN EN ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb.)
Rozsah rozboru : Protokol o odbéru : 11204 /9P1/18

Datum ukonéeni zkousek : 6.12.2018

Mikrobiologické a biologické ukazatele

Zkouska Jednotka Vysledek Limit Identifikace zkouSky

Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 (MH) | soP &.13/2013/1i1 (ESN EN 1SO 9308-1)

Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 (DH) | SOP &16/2013/liI (SN EN ISO 6222)

Pocty kolonii pfi 22°C KTJ/mi 0 200 (DH) | SOP &.16/2013/1li (CSN EN ISO 6222)

Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 0 (NMH) | SOP &.15/2013/11l (ESN EN ISO 7899-2)
Mikroskopicky obraz - celkovy pocet jedinci/ml 0 50 (MH) | SOP &20/2014/11l (ESN 75 7712)

organizmi

Mikroskopicky obraz - Zivé organizmy jedinci/ml 0 0 (MH) | SOP &.20/2014/l (ESN 75 7712)

Mikroskopicky obraz - abioseston % <1 5 (MH) | SOP &.19/2014/1ll (ESN 757713)
Fyzikalni, chemické a organoleptické ukazatele

Zkouska Jednotka Vysledek Limit Identifikace zkousky

Chlor volny* mg/l 0,03 '0,30 (MH) | SOP &.4/2013/111 (CSN EN SO 7393-2, navod firmy *

MERCK, HACH)
Teplota vody* °C 7,3 8,0-12, (DH) SOP &.7/2013/lll (ESN 75 7342) .

* Zkousky provadéné v misté odbéru

Limit: Hygienickeé limity jsou dané vyhlaskou &. 252/2004 Sb. v aktualnim znéni.

Hodnoceni: Vyhovuije / nevyhovuije - vysledky zkousky vyhovuji / nevyhovuji hygienickému limitu.

*** . u zkousky neni mozné posoudit shodu s limitem

< Vysledek je pod mezi stanovitelnosti

Vysledky zkousek se tykaiji jen zkouSenych predmétl. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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