VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s. X,

sidlo: Sobé&licka 820/156, 638 01 Brno i!a%
Vodohospodi¥ské laboratofe, Laboratoi Zdar nad Sazavou *
Studentska 1133, 591 21 Zd’4r nad Séazavou, tel: 566 651 123 L 1249

Zkudebni laboratof &. 1249 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025

Strana :1/1
Protoko! o zkouskach ¢. 7388 /9P1/ 15
Cislo vzorku : 1904/9P1/15
Misto a bod odbéru : Rovecné - &p 223 kuchyii kohout Datum a ¢as odbéru : 27.7.2015  15:00

Datum a ¢as pfijmu : 27.7.2015 17:00

Zadavatel : Obecni ufad, Rovecéné 82, 592 65 Rovecné
Odebral : Leskour P., vzorkaf

Predmét zkousky : Pitna voda
Postup odbéru : Odbér vzork( pitnych vod SP &. 1 ( CSN EN 1SO 5667-3, CSN 1SO 5667-5, SN EN 1SO 5667-16, CSN EN

ISO 19458, Vyhl. MZ &. 252/2004 Sb. )
Rozsah rozboru : Protokol o odbéru :
Datum ukonceni zkousek : 31.7.2015

| ZkousSka Jednotka Vysledek | identifikace zkousky
Escherichia coli KTJ/100ml 0 SOP &.13/2013/1ll (CSN EN iSO 9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 SOP &.13/2013/ (CSN EN 1SO 9308-1)
Podéty kolonii pfi 36°C KTJ/mit 0 SOP &.16/2013/M1 (CSN EN 1SO 6222)
Pocty kolonii pii 22°C KTJ/ml 0 SOP &.16/2013/11 (CSN EN 1SO 6222)
Elektricka konduktivita mS/m 23,9 SOP & 28/2015/1ll (ndvod firmy Thermo Scientific) is
Chlor volny* mg/l <0,03 SOP &.4/2013/111 (CSN 1SO 73932, névod firmy MERCK, HACH *
LANGE, Hanna Instruments)
Pach* stupeii 0 SOP &.5/2013/111 (CSN EN 1622, TNV 75 7340) *
Chut* stupefi 0 SOP &.5/2013/111 (GSN EN 1622, TNV 75 7340) *
Teplota vody* °C 11.4 SOP &.7/2013/111 (CSN 75 7342) *
Barva mg/l Pt <2 SOP &. 36/2015/1lI (ndvod firmy Thermo Scientific) is
Zakal ZFn 0,14 SOP &.44/2015/111 (CSN EN 1SO 7027)
Dusitany mg/l <0,030 SOP & 31/2015/l (névod firmy Thermo Scientific) is
Amonné ionty mg/l <0,020 SOP & 29/2015/1if (névod firmy Thermo Scientific) is
Dusinany mg/l 14,6 SOP & 30/2015/lll (névod firmy Thermo Scientific) is
CHSK manganistanem mg/l <0,50 SOP £.40/2015/1 (CSN EN 1SO 8467)
Zelezo mg/l <0,02 SOP 09 (CSN ISO 6332)
PH (25 °C) 7,3 SOP & 2712015/l (névod firmy Thermo Scientific) is |
* Zkou$ky provadéné v misté odbéru s Zkousky provédény'akreditovany’m subdodavatelem

is Zkousky provadény internim subdodavatelem
Interni subdodavatel :  ZkuSebni laboratof &. 1249 akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s., Laboratof Trebi¢
Hodnoceni dle vyhlaSky 252/2004 Sb. v aktuainim znéni pro zkoudku: pach, pach*, chut, chut*: stupefi 0, 1, 2 - piijatelny, stupert 3, 4, 5 - nepiijatelny

Vysledky zkousek se tykaji jen zkousenych pfedmétii. Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.
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